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INICIO 

CÓMO DESCARGAR LA APP DE VERIGO 

Para interactuar y ver sus datos cargados de Pod, usted necesitará descargar la App 

gratuita de Verigo desde la App Store®  de Apple para iOSË o desde Google Play Store® 

para AndroidË. 

Es posible que deba visitar la página web de Verigo desde su teléfono móvil para obtener 

un link directo a su plataforma de descarga (App Store® o Google Play Store®) . 

1. Navegue en la App Store® o en Google Play Store®  

2. Introduzca òVerigoó en la barra de b¼squeda 

3. Descargue e instale la aplicación 

 

  

Diríjase a la App 

Store® o a Google 

Play Store® y 

busque òVerigoó 

Instale la aplicación 

en su dispositivo 

móvil 

Pulse sobre el icono 

para abrir la App de 

Verigo 

 



 

5 
 

CREAR UNA CUENTA 

Antes de crear una cuenta nueva, compruebe que su 

compañía no esté ya registrada y contacte con su 

Administrador para crear su cuenta dentro de la cuenta de la 

compañía. Si su compañía no está registrada, seleccione la 

opci·n òRegister a New Companyó y siga las instrucciones 

siguientes: 

Hay 2 maneras de crear una nueva cuenta Verigo: 

1. Desde su dispositivo móvil, mediante la App de Verigo, o 

2. Desde el Cloud de Verigo (cloud.verigo.io) 

Para registrar una nueva compañía desde la App de Verigo, introduzca la información 

requerida en los siguientes campos de texto: 

¶ Nombre 

¶ Apellido 

¶ Dirección mail para verificar la cuenta y para recuperar la información de la cuenta 

¶ Contraseña para entrar en el Cloud de Verigo y en la App para dispositivos móviles. 

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, uno debe ser una mayúscula, uno 

en minúscula y uno un número 

¶ Confirmar la contraseña 

¶ El nombre de la compañía que desea registrar 
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Después de registrarse, recibirá un mail de confirmación para poder completar el proceso 

de registro. 

 

También puede registrarse a través de la página web del Cloud de Verigo, en 

cloud.verigo.io 
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INICIAR SESIÓN 

Para gestionar e interactuar con Pods 

cercanos, introduzca sus credenciales. 

1. Introduzca su nombre de usuario en la 

primera casilla, donde pone 

òusernameó. 

2. Introduzca su contraseña en la segunda 

casilla, òpasswordó. 

3. Despu®s de introducir sus credenciales, pulse el bot·n òLoginó. 

SESIÓN DE INVITADO 

No es necesario tener una cuenta para observar los Pods cercanos. Si desea ver las 

lecturas actuales de Pods cercanos, seleccione òGuest Viewó en la pantalla de inicio de 

sesi·n. òGuest Viewó le permite ver los Pods cercanos sin tener una cuenta registrada. 

Tenga en cuenta que desde el modo òGuest Viewó, usted no podr§ iniciar, detener o ver 

los datos completos de los Pods. 

  

Pulse òGuest Viewó en la pantalla de inicio de sesi·n para ver los Pods cercanos. 
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RECUPERAR CREDENCIALES DE UNA CUENTA 

Si usted no recuerda su òUsernameó o òPasswordó, hay dos maneras de recuperar o 

reestablecer sus credenciales. Usted puede recuperarlas desde la App, o bien desde la 

página del Cloud de Verigo en cloud.verigo.io 

Si está usando la App de Verigo para recuperar la información de su cuenta, siga las 

siguientes instrucciones: 

1. Pulse òSign-Upó en la pantalla de inicio de la App de Verigo 

2. Pulse el link de òLoginó de la parte inferior de la p§gina 

3. Elija la credencial que desee recuperar 

a. Pulse el link òForgot your password?ó si desea recuperar su contrase¶a, o  

b. Pulse el link òForgot your username?ó si desea recuperar su Usuario. 

4. Introduzca la direcci·n mail que us· para registrar su cuenta y pulse òSUBMITó 

5. Después, recibirá un mail con más instrucciones 

6. Si está recuperando sus credenciales desde la página del Cloud de Verigo 

(cloud.verigo.io), sáltese los pasos 1. y 2. 

Pulse òUsernameó o 

òPasswordó 

 

Introduzca el email 

asociado a su cuenta 

Verigo 

 

Compruebe su email 

para más instrucciones 
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USO DE LA APP DE VERIGO 

PODS CERCANOS: PANTALLA PRINCIPAL 

Después de introducir sus credenciales y de acceder 

satisfactoriamente a su cuenta, se debe dirigir a la pestaña 

de òNearby Podsó de la pantalla principal. 

Esta pantalla le muestra todos los Pods activos y cercanos, 

en un rango de hasta 40 metros (æ120 ft.)*. Esta pantalla le 

mostrará la información más básica de sus Pods. 

RESUMEN DE UN POD 

Cada fila individual representa un Pod activo y cercano. La 

información que se muestra es la siguiente: 

1. Fuerza de la señal inalámbrica del Pod 

2. Indicador de batería restante 

3. Nombre del Pod 

4. Número único de identificación de unidad (dirección MAC)  

5. Indicador del tiempo de actividad del Pod en la sesión actual 

6. Temperatura en tiempo real (actualizada cada 30 segundos) 

7. Humedad en tiempo real (solo disponible en modelos Pod Humidity)  

a. Datos en tiempo real de Vida del Producto restante (solo disponible en 

modelos Pod Quality) 
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*El rango de 40 metros puede verse alterado en función de los materiales de 

construcción de las instalaciones, otros dispositivos, clima, rayos cósmicos, actividad 

solar, etc. 

NIVELES DE ALERTA 

El color de fondo de cada una de las filas, a veces, 

puede cambiar de color según si el Pod en 

cuestión tiene alguna alerta. Existen tres niveles 

de alerta posibles en la pantalla de òNearby 

Podsó: 

Blanco: este color indica que el Pod no tiene 

ninguna alerta. 

Amarillo: este color indica que en el Pod se ha presionado el botón multi-uso 

recientemente. 

Rojo: este color indica que el Pod presenta una alerta debido a un umbral ajustado en el 

dispositivo. 
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SELECCIONAR UN POD 

Si desea seleccionar un Pod concreto para ver los datos registrados correspondientes, 

debe pulsar sobre la fila del Pod deseado. Cuando seleccione un Pod, la App de Verigo 

intentará establecer conexión con el Pod si se encuentra dentro del rango. 
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ESTADO DEL POD 

La pantalla òPod Statusó muestra informaci·n crucial 

del Pod seleccionado. En la parte superior de la 

interfaz, se pueden encontrar tres características 

principales: 

¶ Ring: Genera un sonido breve con el cual usted 

puede localizar fácilmente su Pod. 

¶ Stop: Permite detener la sesión de monitoreo y 

sincroniza todos los datos registrados. 

¶ Compartir: Comparte los datos del Pod en CSV, 

PDF, mediante un link vía mail u otras redes 

sociales. 

¶ Cuando usted conecte un Pod, la App de Verigo va a recuperar todos los datos 

guardados de forma autom§tica. En la pantalla de òPod Statusó, se muestra la 

siguiente información: 

¶ Modelo del Pod 

¶ Nombre del Pod 



 

13 
 

¶ Dirección MAC 

¶ Nivel de batería 

¶ Fecha y hora de inicio de la sesión del Pod 

¶ Fecha y hora de la última sincronización del Pod con el Cloud de Verigo 

¶ Medidas en tiempo real de Temperatura, Humedad y Vida del producto restante 

(Humedad solo está disponible en el modelo PA0, Vida del producto restante solo 

está disponible en el modelo PH0) 

¶ Informes de las condiciones de las alarmas 
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GRÁFICO POD 

Para ver un gráfico de los datos guardados del Pod, pulse 

el bot·n òGraphó una vez haya establecido conexi·n con el 

Pod. Esta característica le permite interactuar con los datos 

del Pod. 

El primer gráfico muestra la temperatura registrada 

durante la sesión de monitoreo. Si está disponible, el 

segundo gráfico muestra la humedad relativa a la cual 

estaba expuesto el Pod o la Vida de Producto restante, 

dependiendo del modelo de Pod que use. 
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GRÁFICO POD: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

El gráfico creado es completamente interactivo. Para ver una parte específica del gráfico 

usted puede hacer zoom o alejarse, tal y como lo haría para expandir o contraer una 

imagen en un dispositivo táctil.  

 

GRÁFICO POD: MÁS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Si desea ver una parte específica del gráfico, pulse y mantenga pulsada la parte del 

gráfico durante un segundo para localizar los datos guardados. Se mostrarán los datos 

de ese periodo, el tiempo, y los valores exactos de ese punto (humedad relativa solo 

disponible en el modelo PA0). 

 Para los dispositivos móviles que tienen una pantalla pequeña, existe una característica 

especial que le ayuda a analizar los datos de manera sencilla. Pulse sobre el gráfico para 

ver los datos guardados en pantalla completa. La vista rotará y el gráfico se quedará 

anclado en posición vertical, para una mayor resolución de los datos. 
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AJUSTES DEL POD 

También puede ver los ajustes que están actualmente 

programados para la sesión pulsando encima del botón 

òSettingsó. Estos ajustes no se pueden cambiar si el Pod est§ en 

estado activo. 

INICIAR UN POD 

En Q1 2018, la pestaña de inicio de iOS y Android funcionan de 

manera distinta. Para iniciar la sesión en un dispositivo iOS, pulse 

la pesta¶a òStartó. En los dispositivos Android, se ha actualizado el interfaz de usuario de 

inicio de sesión. Para el inicio de sesión, en Android, usted puede elegir de entre tres 

opciones. Usted puedeê 

òConfigure + Activate Nowó: aquí usted puede configurar los ajustes de su Pod y activarlo 

de manera inmediata. 
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òPreconfigure Settings for future useó: si elige esta opci·n debe escribir los ajustes en el 

registrador, para luego activar el Pod mantenga pulsado el bot·n òMulti-useó de la 

pantalla, durante 5 segundos. Tambi®n puede poner el Pod en modo òstandbyó, de este 

modo el Pod puede ser activado de manera inal§mbrica en la pesta¶a òActivate Nearby 

Deviceó. Esta opci·n a¼n no est§ disponible para los dispositivos iOS. 

 

òActivate Nearby Device with preconfigured settingsó: aqu² usted podr§ ver los ajustes 

que han sido configurados en el Pod y activar Pods cercanos que estén inactivos. Podrá 
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activar de forma inalámbrica aquellos pods que así estén configurados, para ser activados 

de forma remota, y/o bien pulse el botón multi -uso del Pod y seleccione en la lista el 

Pod para ver su configuración y activarlo. 

CONFIGURAR UN POD 

Elija la manera en que el Pod recoge los datos y las alertas 

para cada sesión de monitoreo. 

Para realizar cambios, pulse el ajuste que quiera modificar, y 

aparecerá un teclado. Hay cuatro categorías que son 

totalmente modificables:  

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Elija un nombre para su Pod o escanee el código de barras 

para identificar cada sesión del Pod. 

¶ Custom name: puede introducir el nombre que usted 

desee, hasta 20 caracteres. 

¶ Scan Barcode: le permite escanear cualquier código usando la cámara del dispositivo 

móvil. 

AJUSTES DEL REGISTRO 

Ajuste los par§metros del registro en òLogging Detailsó. Aqu² es donde podr§ indicar la 

frecuencia en la que el Pod realizará una lectura. 

Logging Interval: Le permite establecer el tiempo intermedio entre registros del Pod. 
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Estimated Duration: le muestra el tiempo que queda antes de que el registro del Pod 

está lleno. 

Logging Delay: es el tiempo que esperará el Pod después 

de haberse encendido y la primera lectura. Por ejemplo, el 

tiempo de espera será equivalente al tiempo que toma 

cargar el producto en el container en el que está el Pod. 

*Button Press: le permite iniciar de forma manual el Pod, 

debe mantener pulsado el botón multi -usos durante 5 

segundos. Si el òButton Pressó est§ activo, todos los ajustes 

serán preconfigurados para un determinado Pod para 

cuando se vuelva a activar nuevamente. 

*La opci·n òButton Pressó solo est§ disponible para los dispositivos iOS. Para Android, usted 

debe configurar el Pod en òPreconfigure Settingsó para el resto de usos. 

AJUSTES DE ALARMA 

Ajuste los umbrales de alerta de su Pod. Si el Pod detecta condiciones que superan el 

valor del umbral especificado durante un tiempo determinado, aparecerá un mensaje de 

alerta en su dispositivo m·vil en la pesta¶a de òPod Statusó y la fila del Pod cercano en 

estado de alerta aparecerá de color Rojo. Las diferentes opciones de alerta son los 

siguientes: 

Alert After:  le permite establecer el tiempo que debe esperar el Pod antes de emitir una 

alerta en caso de que se exceda el umbral. Cada umbral tiene su tiempo. 
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Low and high Temperature and Humidity Limits: cuando se sobrepasen los umbrales 

máx o mín de temperatura y/o humedad, el Pod empezara a contar el tiempo que 

transcurre hasta que salta la alerta después de que haya transcurrido el tiempo de espera. 

AJUSTES AVANZADOS 

Ajuste los parámetros que aparecen en esta sección 

para conseguir una sesión más personalizada. 

Quality analysis: le permite elegir un producto por 

defecto o personalizar el modelo de Vida del 

producto, para el cálculo de la Vida del producto 

restante (solo para Pod Quality, si desea más 

información visite farmtoforkfresh.com) 

Initial product life: le permite introducir el tiempo 

de Vida del producto restante. 

Low Product Life Alarm: este valor es un límite que le alertara cuando la Vida del 

producto restante este por debajo del valor límite establecido.  

High resolution: le permite registrar pequeñas fluctuaciones, cuando la temperatura 

cambie más de 0,5 grados Celcius o la humedad varíe más de un 3%. 

Atención: High Resolution crea archivos grandes y pesados, que tardarán en ser 

descargados. Solo use esta opción si necesita registros muy detallados. 

La opci·n òRemote Startó se 

encuentra dentro de la pestaña 

òPreconfigure settingsó. 
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Remote Start: le permite activar dispositivos cercanos que est®n en modo òStandbyó, 

activará los dispositivos de manera remota vía la App, sin necesidad de tocar el Pod. 

Nota: Cuando est® en modo òStandbyó, el dispositivo consumir§ bater²a de la misma 

manera que si estuviera en modo activo. 

SELECCIONE SU POD 

Elija el Pod del cual desee cargar los datos siguiendo estos pasos: 

1. Pulse el botón multi-usos del Pod. 

2. Selecione el Pod inactivo de la lista. 
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CONFIRMAR LOS AJUSTES Y ACTIVACIÓN 

Este es el último paso antes de activar un Pod. En esta página usted podrá confirmar la 

configuración y los parámetros que ha ajustado. 

Si desea activar el Pod, debe desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla y pulsar 

òActivate Nowó, as² programar§ el perfil que ha creado. Después de la sincronización con 

el servidor de Verigo, usted recibirá un mensaje en el que se confirma que el Pod ha sido 

activado y sincronizado de manera satisfactoria. 

 

 

 

 

  

Pulse òActivate 

Nowó 

La App transferirá 

los ajustes al Pod. 

La App notifica que 

la configuración ha 

finalizado. 
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DETENER UNA SESIÓN 

DETENER UN POD 

Para detener la sesión actual de monitoreo de un Pod y sincronizar sus datos, seleccione 

la opci·n òStop Podó del men¼. 

Seleccione el Pod que desee detener de la siguiente manera: 

1. Pulse el botón multi-usos del Pod. 

2. Seleccione el Pod activo de la lista. 

Después de seleccionar el Pod, la App de Verigo compilara un resumen de las lecturas 

del Pod y de sus ajustes durante la sesión de monitoreo. El resumen incluye: 

¶ Nombre de la sesión 

¶ Fecha de inicio 

¶ Temperatura, humedad y Vida de producto restante (si es posible, según el modelo 

de Pod) 

¶ Detalles del registro: intervalo, resolución, método de activado 

¶ Ajustes de alarma de la sesión 

¶ Detalles técnicos del Pod. 
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Para detener la sesi·n actual del Pod, debe presionar el bot·n òStopó. Su Pod se 

sincronizará con el Cloud de Verigo a través de la conexión a Internet de su dispositivo 

móvil. Después de la sincronización el Pod no estará es estado activo. 
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DETENER POD: COMPARTIR LOS DATOS DE LA SESIÓN 

Tras detener el Pod, tiene la opción de compartir los datos registrados mediante la 

funci·n òShareó de la App de Verigo. El bot·n de òShareó se encuentra en la parte superior 

derecha de la pantalla de su dispositivo móvil.  

Estos datos solo se pueden compartir cuando el Pod ha sido detenido. 

¶ òShare Tracking Linkó para enviar un URL de los datos recogidos a una dirección de 

mail 

¶ òShare PDFó para generar, descargar y enviar un informe PDF comprensible sobre la 

actividad de monitoreo del Pod  

¶ òShare CVSó para generar, descargar y enviar un archivo Microsoft Excel®  con los 

datos directamente registrados por el Pod. 

 

 

 

Tambi®n puede compartir la sesi·n activa del Pod mediante la pesta¶a òPod Statusó. Vea 

la secci·n òPod Statusó para m§s informaci·n. 

Pulse el botón 

òStopó 

 

Espere a que se 

sincronice la 

sesión 

 

El bot·n òShareó 

aparecerá cuando ya 

se haya sincronizado 

la sesión 

 

Seleccione la opción 

de compartir que 

desee 
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AJUSTES DE USUARIO 

Los usuarios pueden modificar los ajustes de sus cuentas 

en la pesta¶a òSettingsó. Hay cinco sub-categorías para los 

òUser Settingsó, se incluyen: 

1. òUser Detailsó: muestra el nombre se usuario 

(username), email y el número de teléfono. Estos 

ajustes no se pueden modificar desde la App para 

dispositivos móviles. 

2. òPersonal preferencesó: cambie de Celsius a Fahrenheit 

para temperatura, o de huso horario, en función de sus 

preferencias. 

3. òNotificationsó: defina como desea ser notificado en 

caso de que se genere un mensaje de alerta. 

4. òNearby Screen Aunto Syncó: Habilite o deshabilite la funci·n de recoger òPingsó 

desde su dispositivo.  

5. òApp detailsó: muestre los detalles de la versi·n actual de la App.  

AUTO SINCRONIZACIÓN 

Cuando òAuto-Syncó est® activado, la App recoger§ peque¶os datos en forma de bits de 

los dispositivos cercanos. Un òPingó es almacenado de manera automática, periódica y 

de todos los dispositivos cercanos, esto le permite recibir alertas automáticas en cuanto 

el Pod las detecta. La App sólo recibirá Pings de los Pods cercanos cuando esté abierta. 

La App no recibirá Pings cuando esté abierta en segundo plano. 

El bot·n de òLogoutó se 

encuentra dentro de òUser 

settingsó. 
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Para habilitar el òAuto-Syncó en su dispositivo m·vil, usted deber§: 

1. Ir a la pesta¶a òSettingsó 

2. Cambiar a estado òONó la opci·n llamada òAuto-Syncó 

3. Introducir un intervalo de sincronización, según su criterio. Cuanto más corto sea el 

intervalo, con más frecuencia su dispositivo enviará Pings al Cloud de Verigo. 

4. Asegúrese de que guarda los nuevos ajustes al salir. 

Todos los Pings aparecerán en el gráfico y en la carga de datos de la sesión. 

Asegúrese de que tiene activado el envío de mensajes y mails de alerta para que pueda 

recibir las notificaciones. Esto le permitirá recibir notificaciones de alerta sobre su sesión 

en tiempo real. 

AJUSTES DE USUARIO: GUARDAR AJUSTES 

Para que se guarden las modificaciones de los ajustes es necesario guardarlos. Debe 

pulsar el bot·n òSaveó, que est§ en la parte superior derecha de la ventana. Recibir§ una 

notificación cuando sus cambios hayan sido guardados correctamente. 
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USO DEL CLOUD DE VERIGO 

CLOUD: BÚSQUEDA 

El Cloud es donde se almacenarán los datos de las sesiones. 

Para acceder al Cloud de Verigo, pulse en la pesta¶a òCloudó 

o abra el link cloud.verigo.io en su navegador web. 

Una vez haya entrado en el Cloud será redirigido a la página 

de búsqueda. En esta página hay diversas herramientas que 

le ayudarán a encontrar los datos de la sesión de un Pod 

determinado, siempre que esta haya sido sincronizada con 

el servidor de Verigo. 

Hay diversas maneras de encontrar una sesión sincronizada 

de un Pod: 

Use la barra de búsqueda de la parte superior izquierda de la pantalla para encontrar un 

Pod por: 

1. El nombre o dirección MAC de la sesión del Pod 

2. Fecha de inicio y de final definirán el periodo en el que dicha sesión sincronizada 

debería encontrarse 

También puede usar la función de filtro para distinguir las sesiones según su estado 

(Completa, Activa), condiciones (Normal, Alerta) según la última sincronización con el 

servidor Verigo. 

Pestaña “Cloud” en el 
dispositivo móvil 
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Finalmente, usted puede buscar manualmente, desplazándose por la lista de sesiones 

guardadas para un Pod determinado. Las sesiones están ordenadas de más reciente a 

más antigua, según su sincronización con el servidor Verigo. 

 

Las funciones buscar òSearchó y filtro òFilteró est§n ubicadas en la parte superior izquierda 

de la pantalla. Le recomendamos usar el Cloud de Verigo desde un Navegador para una 

mejor experiencia. 
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CLOUD: ACCEDER A LOS DATOS DE UN 

POD 

Al seleccionar un Pod desde la pantalla de búsqueda, 

usted accederá a sus datos almacenados en el Clud. 

Aquí usted podrá observar el historial del sensor y de 

los distintos eventos ocurridos. 

El perfil del Pod es un resumen de la sesión, que 

incluye: 

¶ Tipo de Pod (ejemplo: Temperatura, Humedad, Sondaê) 

¶ Nombre de la sesión 

¶ Fecha de activación del Pod  

¶ Fecha de detención del Pod 

¶ Alertas (si ha habido alguna) 

Si desea ver una descripci·n m§s detallada del Pod y sus par§metros, clique en òMore 

detailsó. Aqu² se mostrar§ una descripci·n detallada del Pod y del ajuste de sus 

parámetros para la sesión de monitoreo seleccionada. 
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CLOUD: HISTORIAL DEL SENSOR 

El historial del sensor del Pod muestra un gráfico creado con la temperatura, la humedad 

y/o la Vida del producto restante registrada (si estuvieran disponibles, según el modelo 

del sensor). Estos parámetros aparecerían en el eje Y y el tiempo en el eje X. 

Usted puede interactuar con las barras de debajo del gráfico para acercarse o alejarse, 

y así analiza los datos con más precisión. 

Arriba del gráfico encontrará unas cuantas herramientas que le serán útiles para analizar 

los datos de la sesión: 

¶ Date Range: esto le permitirá escoger un 

periodo específico de la sesión y adaptar 

el gráfico a su selección temporal. 

¶ Sensor data: le permite habilitar o 

deshabilitar los datos del sensor o los 

Pings del gráfico. Los informes en PDF pueden tardar hasta 

90 segundos en descargarse. 
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¶ Tresholds: le permite habilitar o deshabilitar del gráfico los umbrales de temperatura, 

humedad y de Vida de producto restante establecidos para la sesión. 

¶ Download: aquí usted podrá descargar un informe en PDF, CSV (Excel), Historial de 

eventos o un informe parcial, basándose en su selección temporal. 

Debajo del gráfico hay un resumen general de los datos del sensor para la sesión 

seleccionada, que incluye: 

¶ Límite superior e inferior de las alarmas 

¶ Mínimo, promedio y máximo de los valores registrados 

¶ Número total de registros  

¶ MKT, Temperatura cinética media 
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CLOUD: HISTORIAL DE EVENTOS 

El historial de eventos incluye un mapa que muestra las localizaciones desde donde se 

ha accedido a un Pod, basándose en los datos del GPS del dispositivo móvil. El historial 

de eventos también muestra el registro temporal, el tipo de acciones y la identidad del 

usuario que ha interactuado con dicho Pod. 

 

 

  

Lista completa de eventos, organizada 

cronológicamente. Los eventos se 

pueden buscar por usuario o por 

acciones. 

El mapa es totalmente interactivo y se 

puede acercar o alejar. 
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CLOUD: ADMINISTRADOR 

La pesta¶a òAdminó del Cloud de Verigo es f§cil 

de usar y de gestionar a los usuarios. La página 

de inicio del administrador le pe rmite buscar a 

los usuarios usando filtros por nombre, email y 

roles asignados.  

Como administrador, usted puede: 

¶ Añadir nuevos usuarios mediante el link 

òAdd Useró. Rellene los campos de las 

credenciales para crear un usuario nuevo y seleccione òSaveó para añadir la nueva 

cuenta. 

¶ Borrar usuarios clicando òDeleteó tras seleccionar un usuario. 

¶ Editar el rol de un usuario. Seleccione al usuario, se abrirá el perfil del usuario. 

¶ Desactivar usuarios. Abra su perfil y pulse òDeactivateó. 

¶ Pedir a los usuarios que cambien su contraseña. 

CLOUD: CREAR Y EDITAR EL PERFIL DE VIDA DE UN PRODUCTO 

Para crear o editar sus propios perfiles de vida de los productos, haga clic en la pestaña 

òAdminó en la parte superior derecha del Cloud de Verigo. Aparecer§n dso pesta¶as en 

la parte superior izquierda: òUsersó y òQuality Analysisó. Haga clic en òQuality Analysisó 

para crear o editar estos perfiles. 

1. Si desea crear un perfil nuevo, haga clic en òCreate a New Profileó. Si desea editar el 

perfil, haga clic en òView and Modify Profileó. 

Como administrador usted puede añadir y 

quitar usuarios de la cuenta de su compañía. 
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2. Aparecerá una sección que le permitirá crear/actualizar en nombre de un perfil y su 

descripci·n. Cuando haya acabado pulse òContinueó. 

3. Aparecerá una nueva sección que le permitirá introducir la temperatura óptima para 

el producto y el número de días que el producto permanecerá a dicha temperatura. 

Cuando acabe pulse òContinueó. 

4. Aparecerá una nueva sección que le permitirá añadir otra información relativa a la 

temperatura. Con esto incrementará la precisión del modelo. Para añadir más 

parámetros haga clic en òAdd more pointsó. Cuando a¶ada un nuevo punto, 

aparecerá automáticamente en la parte derecha del gráfico. Para quitar los puntos, 

haga clic en la òXó que hay en casilla correspondiente al punto. Cuando acabe haga 

clic en òContinueó. 

5. Aparecerá una nueva sección que le permitirá guardar o borrar su perfil. Una vez haya 

guardado, usted podr§ acceder al nuevo perfil creado y usarlo en òPod Qualityó. 

CLOUD: AJUSTES 

Los usuarios pueden hacer modificaciones en sus perfiles y en sus preferencias en la 

pesta¶a òSettingsó del Cloud de Verigo. Hay tres categor²as dentro de òSettingsó que son 

completamente modificables: 

Account: editar nombre, email de contacto, y añadir número de teléfono para recibir las 

alertas. 

Notification: activar o desactivar las alertas vía mail o SMS. 
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Preferences: cambiar las unidades de Temperatura (Celsius o Fahrenheit), huso horario, 

e idioma. 

Asegúrese de que guarda sus ajustes después de realizar cambios en su cuenta. Haga 

clic en òSaveó para guardar los ajustes modificados. 

 

 

 

 


